Schallddmm-MaR SO 140/3 (1995)

Beilage 2
Labormessung der Schallddammung zwischen Raumen

Aufbau des Prifgegenstandes:

Trennwand in Leichtbauweise aus Bausteinen mit der Bezeichnung "Damur”, bestehend aus Schalen aus 16 mm

dicken MDF - Holzfaserplatten mit einer Kernschicht aus 88 mm dickem Polystyrol-Hartschaum F15 (Dichte: 15 kg/m3),
Abmessungen der einzelnen Bausteine: 600 x 200 x 120 mm3; Masse je Baustein: 3,2 kg

Priifflache: 1.9 m?

Flachenbezogene Masse: kg/m?

Temperatur [°C]: - R

Feuchtigkeit [%]: 20 = : Versch. Bezugskurve nach I1SO 717
Senderaum Volumen: 51 m? -

Empfangsraum Volumen: 59 m?
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